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POSTANOWIENIE NR 94/2015 @W&%ﬁ (ﬁmN Y

w Lubrzy

LUBUSKIEGO KOMENDANTA WOJEWODZKIEGQ, 0 o2 14,03, 0B /..

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GORZOWIE WLKP
zdnia®wrzesnia 2015r.

Na podstawie art.123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183) w zwiazku
§2 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadal budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze
zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lubrza w sprawie uzgodnienia rozwigzan
majacych na celu zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczenstwa pozarowego w $posob
inny niz okreslono to w przepisach przeciwpozarowych stosownie do wskazan zawartych w
Ekspertyzie Technicznej (ET) rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Pana
Boguslawa Lewickiego i budowlanych Pana Hieronima Pawlowskiego dla budynku
Niepublicznego Przedszkola .Bajkowa Kraina”  zlokalizowanego w Lubrzy przy ulicy
Swiebodzifiskiej 31 postanawia si¢ co nastepuje:

§1. Wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz

wskazany w przepisach szczegélnych w stosunku do nastgpujacych mezgodnoscr

1. Zanizonej szerokosci uzytkowej biegu klatki schodowej w czgdci nadziemnej do
wymiaru 1.11m.

2. Zanizonej szerokosci uzytkowej spocznika klatki schodowej w czegsei nadziemnej do
wymiaru 1.18m.

3. Braku zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej przekrycia dachu.

4. Zanizonej szerokosci uzytkowej drzwi do czesci pomieszezen przeznaczonych na pobyt

 powyzej 3 0s6b do wymiaru 0.80+0.89m.
5. Braku zachowania kierunku otwierania drzwi na zewnatrz z pomieszezenia stolowki.

6. dezonej szerokosci u/vtl\m\ ¢j drzwi  wyjsciowych z zaplecza kuchennego do
wymiaru 0.85m.

7. Zanizonej szerokosci uzytkowej nieblokowanego skrzydla glownych  drzwi
wyjsciowych z budynku do wymiaru 0.80m.

8. Braku obudowy. zamknigcia drzwiami oraz wyposazenia klatki schodowej
w automatyczne urzadzenia oddymiajace.

9. Przekroczonej dlugosci dojécia ewakuacyjnego w poaomlc pietra do wymiaru 15m.

10. Braku zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej klapy stanowigcej wejscie na
nieuzytkowe poddasze.

11. Braku wymaganego oddzielenia przeciwpozarowego (bierne lub pr7estrzenne) od
budynkdéw usytuowanych na posesjach przy ulicy Swiebodzinska nr 301 33.

§2. Warunkiem wyrazenia zgody jest zastosowanie rozwigzan zastepezych wskazanych
w Ekspertyzie Technicznej polegajacych na:
1. Wyposazeniu budynku przedszkola w system sygnalizacji pozaru w ochronie catkowitej
z monitoringiem do Komendy Powiatowej PSP w Swiebodzinie.

2. Wyposazeniu kazdej kondygnacji budynku, w ramach instalacji sygnalizacji pozaru,
w optyczno- akustyczne sygnalizatory umozliwiajace niezwloczne rozpoczgcie akeji
ewakuacyjnej.

3. Wyposazenie drzwi do pomieszczen szatni, stotéwki oraz pomieszczenia pod schodami




na parterze w samozamykacz.
4. Zwiekszeniu o 100% w stosunku do normatywu ilosci gasnic wymaganych do
zabezpieczenia budynku.
Wyposazeniu drog ewakuacyjnych w ewakuacyjnych w oswietlenie awaryjne
o zwiekszonym natezeniu oswietlenia co najmniej Slx.
6. Wprowadzeniu w ramach Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego obowiazku
przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku praktycznych ¢wiczen ewakuacyjnych.

i

§3. Pozostale rozwigzania zastosowane w obiekcie muszy spelnia¢ wymogi okreslone
w przepisach szczegdlnych i Polskich Normach.

§4. W zgodzie z § 3 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109, poz. 719), dla urzadzen
przeciwpozarowych wykona¢ odrgbnie projekty wykonawcze oraz uzgodni¢ je
z rzeczoznawceg d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.

§5. Terminy realizacji zadan uzgodni¢ z Komendantem Powiatowym Panstwowej
Strazy Pozarnej w Swiebodzinie.

Powyzsze rozstrzygniecie uwzglednia w calosci zadania strony. za$ szczegélowa analiza
przedtozonych materialow w sprawie wykazala, Ze zastosowanie rozwigzan wskazanych
w §2 postanowienia. zapewni niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej w obiekcie.

Majac powyzsze na wzgledzie, dzialajac w zgodzie z art. 107 §4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 roku - Kodeks Postepowania Administracyjnego ((Dz. U. z 2013 r. poz. 267
oraz z 2014 r. poz. 183) odstepuje si¢ od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Na powyzsze postanowienie przysiuguje zazalenie do Komendanta Glownego Panstwowe]
Strazy Pozarne] w Warszawie, za posrednictwem Lubuskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe]
Strazy Pozarnej w Gorzowie Wikp., w terminie 7 dni od dnia doreczenia.
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Otrzymuja:

1. Urzad Gminy Lubrza
ul. Swiebodzinska 68; 66-218 Lubrza

a‘a Wydzial Kontrolno-Rozpoznawczy KW PSP
Komendant Powiatowy PSP w Swiebodzinie
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